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Pravilnik o provjeri ispravnosti stabilnih sustava
zastite od pozara

- izvorni tekst s izmjenama i dopunama -

(NN 44/12, NN 98/21 i NN 89/22, na snazi od 09.08.2022.)

Legenda:
Tekst: dio pravilnika koji ostaje nepromijenjen (NN 44/12 i NN 98/21)
Tekstodi iika kol kida-(NN-89/22)

Tekst: dio pravilnika koji se uvodi (NN 89/22)
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. OSNOVNE ODREDBE
Clanak 1.

Ovim Pravilnikom propisuju se uvjeti za davanje ovlastenja za obavljanje provjere ispravnosti
i funkcionalnosti (u daljnjem tekstu: ispravnosti) izvedenih stabilnih sustava, uredaja i
instalacija za otkrivanje, dojavu i gasenje poZara, otkrivanje i dojavu prisutnosti zapaljivih
plinova i para te sprjeCavanje Sirenja pozara (u daljnjem tekstu: sustavi), kao i nacin provjere
njihove ispravnosti.

[l. POJMOVI | ODREDENJA
Clanak 2.

Pojedini pojmovi u ovom Pravilniku imaju sljedeée znacenje:

— sustav za otkrivanje i dojavu poZara je skup elemenata, funkcionalno povezanih i
neprenosivih (automatski i ruéni javljaci pozara, centrala za dojavu poZara, uredaji za
signalizaciju poZara, uredaji za napajanje i dr.) koji se rabe za otkrivanje i dojavu pozara
u unaprijed odabranom prostoru. Mogu djelovati samostalno ili zajedno sa sustavom
za gasenje pozara te zaStitnim uredajima i instalacijama za sprje¢avanje Sirenja pozara
i nastajanje eksplozija;

— sustav za gasenje poZara je skup elemenata, funkcionalno povezanih i neprenosivih
(sustavi za gasenje vodom, pjenom, prahom, plinskim sredstvima i dr.) koji se rabe za
gasenje pozara. Mogu djelovati samostalno ili zajedno sa sustavom za dojavu poZara
te zastitnim uredajima i instalacijama za sprjeCavanje Sirenja poZara i nastajanje
eksplozija;

— sustav za otkrivanje i dojavu prisutnosti zapaljivih plinova i para je skup elemenata,
funkcionalno povezanih i neprenosivih (mjerna glava, centrala, uredaji signalizacije,
napajanje i dr.) koji se rabe za otkrivanje i dojavu prisutnosti zapaljivih plinova i para u
unaprijed odabranom prostoru. Mogu djelovati samostalno ili zajedno s uredajima i
instalacijom za sprjecavanje istjecanja opasnih koncentracija zapaljivih plinova i para;

— uredaji i instalacije za sprje¢avanje sirenja pozara je skup elemenata, funkcionalno
povezanih i neprenosivih (protupozarne zaklopke, protupozarna vrata s uredajem za
automatsko zatvaranje, uredaji za odvodenje dima i topline nastalih u pozaru i dr.) koji
se rabe za sprjeCavanje nastajanja i Sirenja poZara. Mogu djelovati samostalno ili
zajedno sa sustavom za dojavu i/ili gaSenje pozara;

— elementi sustavasu pojedinacni dijelovi sustava koji omoguduju njegovo
funkcionalno djelovanje;

— sredstva sustava su tvari koje se pojedinacno ili u kombinaciji primjenjuju na pozar
poradi njegova gasenja;

— prvo ispitivanje je provjera ispravnosti sustava koje se obavlja prije stavljanja u
uporabu novoizgradenog odnosno rekonstruiranog sustava;
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— periodicno ispitivanje je provjera ispravnosti sustava koje se obavlja periodi¢no, u
propisanim vremenskim razmacima poslije prvog ispitivanja;

— odobrena projektna dokumentacija je projektna dokumentacija na temelju koje je
odobreno gradenje odnosno rekonstrukcija sustava sukladno vazeéim propisima koji
ureduju podrucje gradnje, a iznimno, za postojece sustave za koje takva dokumentacija
ne postoji i/ili se ne pribavlja, izvedbeni projekt izraden i ovjeren od ovlastenog
projektanta, ili projekt izvedenog stanja s pozitivnim misljenjem projektanta, izraden i
ovjeren od ovlastenog projektanta.

[1l. PROVJERA ISPRAVNOSTI SUSTAVA
Clanak 3.

Ispravnost sustava provjerava se prvim i periodi¢nim ispitivanjima.

Clanak 4.

Prvo ispitivanje sustava obavljaju pravne osobe ovlastene od Ministarstva unutarnjih poslova
(u daljnjem tekstu: Ministarstvo) za obavljanje poslova ispitivanja ispravnosti sustava, koje
nisu proizvele ili rekonstruirale, uvezle, projektirale, ugradile ili nadzirale ugradnju ili
rekonstrukciju sustava ili njegovih elemenata, odnosno nisu vlasnici niti korisnici sustava.

Periodi¢no ispitivanje sustava obavljaju pravne osobe ovlastene od Ministarstva za obavljanje
poslova ispitivanja ispravnosti sustava.

Iznimno, periodi¢no ispitivanje sustava smije obavljati i pravna osoba koja je vlasnik odnosno
korisnik sustava ili ga je proizvela ili uvezla, uz ovlastenje Ministarstva.

Clanak 5.

Pravne osobe koje obavljaju provjeru ispravnosti sustava tre¢im osobama moraju biti
registrirane za obavljanje poslova ispitivanja ispravnosti sustava.

Clanak 6.

Ovlastenje za provjeru ispravnosti iz ¢lanka 4. stavka 1. i 2. ovoga Pravilnika daje se za
obavljanje poslova provjere ispravnosti stabilnih sustava za dojavu i gasSenje pozZara
(ukljuéujuéi uredaje i instalacije za sprjeCavanje nastajanja i Sirenja pozara i eksplozija) i/ili
stabilnih sustava za dojavu prisutnosti zapaljivih plinova i para, pravnim osobama koje
ispunjavaju uvjete propisane ovim Pravilnikom.

Ovlastenje za provjeru ispravnosti iz ¢lanka 4. stavka 3. ovoga Pravilnika daje se za obavljanje
poslova provjere ispravnosti odredenih sustava pravnoj osobi koja ispunjava uvjete propisane
ovim Pravilnikom, a vlasnik je odnosno korisnik tog sustava ili ga je proizvela ili uvezla.
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Clanak 7.

Zahtjev za izdavanje ovlastenja za obavljanje poslova provjere ispravnosti sustava podnosi se
Ministarstvu.

Uz zahtjev iz stavka 1. ovoga ¢lanka prilaze se:

— popis imena i prezimena te OIB osoba za obavljanje poslova za koje se ovlastenje
traZi te isprave kojima se dokazuju smjer i stupanj njihova obrazovanja

— isprave kojima se dokazuje radni odnos s osobama za obavljanje poslova za koje
se ovlastenje trazi

— isprave o poloZzenome stru¢nom ispitu za obavljanje poslova ispitivanja sustava za
osobe za obavljanje poslova za koje se ovlastenje trazi

— popis opreme potrebne za obavljanje poslova za koje se ovlastenje trazi sukladno
¢lanku 10. ovoga Pravilnika, s navedenim inventarskim brojevima.

Ministarstvo po sluzbenoj duznosti pribavlja izvod iz registra trgovackog suda.

Clanak 8.

Pravna osoba kojoj je izdano ovlasStenje iz ovoga Pravilnika, duzna je o svakoj promjeni uvjeta
na temelju kojih je izdano ovlastenje za obavljanje poslova provjere ispravnosti sustava
izvijestiti Ministarstvo u roku od 15 dana od dana promjene.

Zahtjev za izdavanje ovlastenja za obavljanje poslova provjere ispravnosti sustava odbit ¢e se
odnosno izdano ovlastenje ponistiti, pravnoj osobi koja ne ispunjava ili je prestala ispunjavati
uvjete propisane ovim Pravilnikom.

Ministarstvo vodi evidenciju o izdanim ovlastenjima iz ovoga Pravilnika.

Clanak 9.

Provjera ispravnosti obavlja se za sljedeée sustave:

sustav za otkrivanje i dojavu pozara;

— sustav za gasSenje pozara plinskim sredstvima;
— sustav za gaSenje poZara pjenom;

— sustav za gasSenje poZara vodom;

— sustav za gasSenje poZara vodenom maglom;
— sustav za gasSenje poZara prahom;

— sustav za otkrivanje i dojavu prisutnosti zapaljivih plinova i para;
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— hidrantska mreia;

— uredaji i instalacije za sprjeCavanje nastajanja i Sirenja poZara i eksplozija.

IV. POSEBNI TEHNICKI UVJETI
Clanak 10.

Oprema potrebna za obavljanje provjere ispravnosti sustava iz ¢lanka 9. ovoga Pravilnika jest:

— uredaji za aktiviranje svih vrsta javljaca pozara (dimnih, termickih, plamenihidr.) s
bazdarenom izlaznom karakteristikom;

— univerzalni mjerni elektri¢ni instrument;

— uredaj za mjerenje elektricnog otpora izolacije;
— uredaj za mjerenje kapaciteta akumulatorske baterije;
— sredstvo veze (2 kom.);

— zaporni sat;

— mjerna traka (25 — 50 m);

— pomic¢na mjerka;

— zvukomijer (0 — 120 dB);

— termometar (-20 do +60 °C);

— higrometar;

— mijerac€ brzine strujanja zraka (do 20 m/s);

— manometri odgovarajuéih mjernih podrucja najmanjeg promjera od 100 mm i klase
toCnosti 1.6 ili manje;

— Celi¢ni trometar;

— uredaj za odredivanje nagiba cjevovoda;

— razliciti prikljucci i slavine za ugradnju manometara na cjevovod;
— kljucevi za vatrogasne spojke;

— komplet za odredivanje protoka vode;
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— komplet standardnog alata;

- \bbet{podrudierefrakeiie 1.3330 — 1.3723):

— refraktometar, minimalno preporucljivo mjerno podruc¢je nD20 1.333 — 1.347
(BRIX% 1 — 10) i/ili prijenosni konduktometar s kompenzacijom temperature

— posude za uzimanje uzoraka pjene;
— kosine za hvatanje uzoraka pjene;
— stalak za drzanje uzoraka pjene;

— vage propisane to¢nosti;

— kompresor za pretlak min. 150 kPa;
— pumpa pretlaka min. 10 MPa;

— boce s ispitnim plinovima (s tehnickom specifikacijom) metanom, propanom,
butanom i vodikom u koncentracijama od 20% i 40% DGE;

— reduktor pritiska ispitnog plina;
— adapter za mjernu glavu sa pripadajucim cijevima i
— druga oprema neophodna za utvrdivanje ispravnosti sustava.

U sluéaju iz ¢lanku 4. stavku 3. ovoga Pravilnika potrebna je odgovarajuéa oprema iz stavka 1.
ovoga ¢lanka ovisno o vrsti sustava Cija se ispravnost provjerava.

Clanak 11.

Oprema iz ¢lanka 10. ovoga Pravilnika mora biti obiljeZzena pripadajuéim inventarskim brojem
i 0 njoj se mora voditi upisnik (inventarske knjiZice/listovi).

Clanak 12.

Oprema za provjeru ispravnosti izvedenih sustava koja podlijeze odredbama propisa o
zadovoljavanju metroloskih uvjeta, mora imati odgovarajucu ispravu kojom se dokazuje da je
periodicki pregledavana i umjerena.

V. POSTUPAK PROVIJERE ISPRAVNOSTI SUSTAVA
Clanak 13.

Postupak provjere ispravnosti sustava, ako posebnim propisom nije drugacije odredeno,
sastoji se od:
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— pregleda odobrene projektne dokumentacije,
— pregleda izvedenog stanja u odnosu na projektirano stanje,

— pregleda isprava o uporabljivosti pojedinih elemenata sustava propisanih
posebnim propisima kao i isprava o provedenim ispitivanjima propisanih posebnim
propisima (npr. tlatne probe),

— provjera stanja sredstva sustava te stanja i ispravnosti rada pojedinih elemenata
sustava,

— provjera ispravnosti medusobnih veza pojedinih elemenata sustava (povezanost,
nepropusnost, prohodnost i dr.),

— provjera ispravnosti glavnog i pomoénih izvora napajanja sustava pogonskom
energijom,

— provjera ispravnosti rada dijelova sustava koji djeluju u sprezi s drugim sustavima,
— provjera slijeda operacija kod aktiviranja sustava ukljucuju¢i moguénost blokade,
— provjera oznaka te indikacija i signalizacije stanja sustava ukljucujudi i stanje kvara,

— mjerenje radnih karakteristika sustava (vremena, kolicine, protoci, koncentracije,
kvaliteta, fizikalne osobine, jakost signala i dr.)

— provjerarucnog i automatskog aktiviranja sustava simuliranjem stvarnog dogadaja,
— provjere ispravnosti rada sustava u cjelini,
— drugih ispitivanja i provjera koji su neophodni za utvrdivanje ispravnosti sustava.

Provjera ispravnosti sustava obavlja se sukladno propisima i normama koji se odnose na sustav
koji se provjerava.

Clanak 14.

Neposrednu provjeru ispravnosti sustava u ovlastenoj pravnoj osobi smiju obavljati samo
osobe one struke koja je potrebna za provjeru ispravnosti sustava te koje udovoljavaju
odredbama ovoga Pravilnika.

Pomoéne poslove kod provjere ispravnosti sustava smiju obavljati i druge osobe koje
udovoljavaju odredbama ovoga Pravilnika.

Clanak 15.

O obavljenoj provijeri ispravnosti sustava sastavlja se zapisnik o ispitivanju koji sadrzi:
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— evidencijski broj i nadnevak zapisnika i naziv pravne osobe koja je obavila
ispitivanje,

— broj ovlastenja Ministarstva na temelju kojeg se obavlja ispitivanje,

— ime, prezime, stupanj obrazovanja i struka osoba koje su obavile ispitivanje,

— datum obavljenog ispitivanja,

— broj, nadnevak i naziv izradivaca projektne dokumentacije sustava,

— broj, nadnevak i naziv akta kojim je odobrena projektna dokumentacija sustava,
— naziviopis izvedenog sustava koji je ispitan,

— propise koji su primijenjeni kod ispitivanja sustava,

— podatke o uporabljenoj opremi i mjernim instrumentima,

— opis i rezultate ispitivanja,

— odstupanja od odobrene projektne dokumentacije s ocjenom utjecaja odstupanja
na funkcionalnost sustava i izjavama projektanta sustava i glavnog projektanta
(ukoliko postoji),

— ocjenu ispravnosti sustava,

— ostalo (zapaZanja, napomene isl.),

— potpis osoba koje su obavile ispitivanje,

— potpis odgovorne osobe vlasnika ili korisnika sustava,

— ovjeru pecatom i potpisom odgovorne osobe u pravnoj osobi koja je obavila
ispitivanje.

Pravna osoba koja je obavila provjeru ispravnosti sustava duzna je u roku od sedam (7) dana
od dana obavljenog ispitivanja dostaviti zapisnik iz stavka 1. ovoga c¢lanka koji sadrzi
nezadovoljavajuc¢u ocjenu ispravnosti sustava, nadleznoj inspekciji koja obavlja nadzor
provodenja mjera zastite od pozara.
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VI. OCJENA ISPRAVNOSTI SUSTAVA |
|ZDAVANJE UVJERENJA

Clanak 16.

Sustav se ocjenjuje ispravnim ako zadovoljava uvjete iz glave V. ovoga Pravilnika, o ¢emu se
izdaje uvjerenje o ispravnosti sustava.

Clanak 17.

Ukoliko postoje razlike izmedu odobrene projektne dokumentacije i izvedenog stanja sustava,
osobe koje obavljaju ispitivanje duzne su ocijeniti utjecu li razlike na funkcionalnost sustava.

Ako je ocijenjeno da razlike izmedu odobrene projektne dokumentacije i izvedenog stanja
sustava ne utjecu na funkcionalnost sustava, o cemu mora postojati i pisana izjava projektanta
sustava i glavnog projektanta gradevine (ako postoji), moZe se izdati uvjerenje o ispravnosti
sustava.

Clanak 18.

Uvjerenje o ispravnosti sustava sadrzi:
— naziv pravne osobe koja je obavila provjeru ispravnosti,
— broj uvjerenja i datum njegovog izdavanja,
— broj ovlastenja Ministarstva na temelju kojeg je obavljena provjera ispravnosti,
— evidencijski broj i nadnevak zapisnika o ispitivanju,
— naziv sustava za koje se izdaje uvjerenje,

— ovjeru pecatom i potpisom odgovorne osobe u pravnoj osobi koja je obavila
provjeru ispravnosti.

Clanak 19.
Pravna osoba koja je obavila provjeru ispravnosti sustava te vlasnik odnosno korisnik sustava
duzZni su pohraniti i Cuvati zapisnike o periodickom ispitivanju i uvjerenja o ispravnosti sustava
po njihovom izdavanju do sljedeceg pregleda, a zapisnik o prvom ispitivanju i uvjerenje o
ispravnosti sustava s prvog ispitivanja sustava duzni su pohraniti i Cuvati trajno.
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VII. JUDSKI POTENCIJALI POTREBNI ZA OBAVLIANJE

ISPITIVANJA SUSTAVA

Clanak 20.

Pravna osoba koja obavlja poslove iz ¢lanka 4. stavka 1. i 2. ovoga Pravilnika duzna je imati u
stalnom radnom odnosu najmanje po jednu osobu strojarske, elektrotehnicke i kemijske ili
zaStita od pozara struke sa zavrSenim preddiplomskim sveuciliSnim studijem ili stru¢nim
studijem u trajanju od najmanje tri godine te jednu osobu tehnicke struke najmanje srednje
struc¢ne spreme.

Clanak 21.

Pravna osoba koja obavlja poslove iz ¢lanka 4. stavka 1. i 2. ovoga Pravilnika samo na stabilnim
sustavima za otkrivanje i dojavu prisutnosti zapaljivih plinova i para duzna je imati u stalnom
radnom odnosu najmanje jednu osobu strojarske ili elektrotehnicke struke sa zavrSenim
preddiplomskim sveuciliSnim studijem ili stru¢nim studijem u trajanju od najmanje tri godine
te jednu osobu tehnicke struke najmanje srednje stru¢ne spreme.

Clanak 22.

Pravna osoba koja obavlja poslove iz ¢lanka 4. stavka 3. duzna je imati u stalnom radnom
odnosu najmanje jednu osobu sa zavrSenim preddiplomskim sveuciliSnim studijem ili stru¢nim
studijem u trajanju od najmanje tri godine, one struke koja je potrebna za provjeru ispravnosti
sustava navedenog u ovlastenju te jednu osobu tehnicke struke najmanje srednje strucne
spreme.

VIII. STRUCNI ISPIT
Clanak 23.

Osobe iz ¢lanka 20. do 22. ovoga Pravilnika moraju imati polozen strucni ispit za provjeru
ispravnosti stabilnih sustava zastite od poZara po programu i na nacin propisan ovim
Pravilnikom (u daljnjem tekstu: ispit).

Program polaganja ispita tiskan je uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio.

Clanak 24.
o sen: |

Ispit se polaze pismeno, bez koristenja literature i pomagala.

Clanak 25.

Polaganje ispita obavlja se pred ispitnim povjerenstvom koje imenuje ministar unutarnjih
poslova (u daljnjem tekstu: ministar).
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Ispitno povjerenstvo sastoji se od predsjednika i ¢etiri ¢lana koji imaju zamjenike.

U ispitno povjerenstvo mogu se imenovati osobe koje imaju zavrSen diplomski sveucilisni
studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveucilisni studij= ili strucni studij.

U ispitno povjerenstvo imenuju se sluzbenici Ministarstva i osobe iz drugih institucija koje se
bave poslovima zastite od poZara.

RjeSenjem o imenovanju ispitnog povjerenstva odreduje se koje ée predmete iz Programa
struc¢nog ispita ispitivati predsjednik i ¢lanovi povjerenstva.

Za obavljanje administrativnih poslova ispitnog povjerenstva imenuje se tajnik- i zamjenik
tajnika.

Clanak 26.

Prijava za polaganje ispita podnosi se Ministarstvu, a sadrzi:

zahtjev za polaganje ispita,

ime i prezime te datum, mjesto rodenja i OIB gradana kandidata,

izvornik ili ovjerenu presliku isprave o postignutom stupnju stru¢ne spreme,

dokaz o uplaéenim troSkovima provedbe ispita.

Clanak 27.

Ispitno povjerenstvo utvrduje ispunjava li kandidat uvjete za polaganje ispita i o tome donosi
rieSenje.

Rjesenjem, kojim se odobrava polaganje ispita, utvrduje se mjesto i vrijeme polaganja ispita
te obveza plac¢anja troskova provedbe ispita.

Kandidat kojem je odobreno polaganje ispita mora biti obavijeSten o datumu polaganju ispita
najkasnije 15 dana prije roka odredenog za polaganje ispita.

Clanak 28.

Kandidat moZe odustati ili odgoditi ispit, ali o tome mora pisanim putom obavijestiti ispitno
povjerenstvo najmanje 2 dana prije dana utvrdenog za polaganje ispita.

Kandidatu koji je u roku iz stavka 1. ovoga ¢lanka odgodio ispit ili je odustao od polaganja
ispita, uplaceni troskovi prvedbe ispita mogu se smatrati uplatom za sljededi ispitni rok.

Pristupanje polaganju ispita ili nastavak zapocetog ispita moZe se odgoditi, na zahtjev
kandidata, zbog bolesti ili drugih opravdanih razloga, najvise dva puta, o ¢emu odlucuje ispitno
povjerenstvo.
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Ako kandidat bez opravdanog razloga ne pristupi polaganju stru¢nog ispita ili odustane od ve¢
zapocetog ispita, smatrat ¢e se da ispit nije poloZio- te ¢e mu se naplatiti troskovi provedbe
ispita.

Clanak 29.

Uspjeh kandidata na ispitu ocjenjuje se ocjenom: »poloZio« ili »nije poloZio«. Kandidat se
ocjenjuje ocjenom »poloZio« ako je iz svih predmeta zadovoljio odgovorima.

Kandidat koji bude ocijenjen ocjenom »nije poloZio« iz najvise dva podrucja Programa, moze
polagati popravni ispit iz tih podrucja.

Kandidat koji ne poloZi popravni ispit iz stavka 2. ovog ¢lanka mora ponovno polagati ispit u
cijelosti.

Predsjednik ili tajnik ispitnog povjerenstva nakon zavrSetka ispita usmeno priopcuje ocjenu
kandidatu.

Clanak 30.

Kandidat koji na ispitu ne zadovolji, moze prijaviti ponovno polaganje ispita u cijelosti nakon
30 dana od dana polaganja ispita.

Kandidata koji na ispitu bude ocijenjen ocjenom »nije poloZio« iz najviSe dva podrucja
Programa, povjerenstvo poziva po svom terminskom planu.

Clanak 31.

O tijeku ispita, vodi se zapisnik s podacima o ¢lanovima povjerenstva imenu i prezimenu
kandidata, datumu polaganja, pitanjima postavljenim kandidatu te ocjenom povjerenstva o
uspjehu kandidata.

Zapisnik vodi tajnik ispitnog povjerenstva, a potpisuju ¢lanovi povjerenstva nazocni ispitu.

Clanak 32.

O kandidatima koji su pristupili ispitu Ministarstvo vodi evidenciju sukladno posebnom
propisu.
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Clanak 33.
Kandidatima koji su polozZili stru¢ni ispit izdaje se uvjerenje o polozenom ispitu, koje potpisuje
ministar unutarnjih poslova ili osoba koju on ovlasti i predsjednik povjerenstva: odnosno
zamjenik predsjednika povjerenstva.

Clanak 34.

Djelatnici strojarske struke polazu ispit iz predmeta pod tockom 1., 2., i 3. te gradivo iz alineje
1.i2.tocke 4.i5. Programa stru¢nog ispita.

Djelatnici elektrotehnicke struke polazu ispit iz predmeta pod tockom 1., 3., 5. te gradivo iz
alineje 1.i 2. tocke 2. i 4. Programa stru¢nog ispita

Djelatnici kemijske struke ili zastite od pozara polazu ispit iz predmeta pod tockom 1., 3., 4 i
gradivo iz alineje 1. i 2. tocke 2. i 5. Programa stru¢nog ispita.

Clanak 35.

Predsjednik, ¢lanovi ispitnog povjerenstva i tajnik mogu imati pravo na naknadu za rad u
povjerenstvu, u skladu s odlukom ministra.

Troskove provedbe ispita te visinu naknade iz stavka 1. ovoga clanaka utvrduje ministar
rieSenjem.

Troskove provedbe ispita snosi kandidat ili pravna osoba koja je uputila kandidata na ispit.

IX. PRIJELAZNE | ZAVRSNE ODREDBE
Clanak 36.

Osobe koje su polozile struéni ispit prema Pravilniku o programu i nacinu polaganja stru¢nog
ispita za obavljanje poslova ispitivanja sustava za dojavu i gasenje pozara (»Narodne novine«
broj 35/94. i 55/94.) do dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika, ne moraju polagati strucni
ispit prema odredbama ovoga Pravilnika.

Clanak 37.

Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaju vaziti:

— Pravilnik o uvjetima za obavljanje ispitivanja stabilnih sustava za dojavu i gasenje
pozara (»Narodne novine« broj 67/96. i 41/2003.);

— Pravilnik o programu i nacinu polaganja stru¢nog ispita za obavljanje poslova
ispitivanja sustava za dojavu i gasenje pozara (»Narodne novine« broj 35/94. i
55/94).

15118


mailto:info@thoriumsoftware.eu
mailto:direndulic@gmail.com

ThoriumSoftware d.o.o.

- » Mobile: +385 (0) 95 8 70 50 70
[ ] . . .2
o h 0 u A Kontakt: Dario llija Renduli¢
S | rnum A+ Kontal
lzvrsni inZenjeri koriste izvrstan alat! info@thoriumsoftware.eu;
direndulic@gmail.com

Clanak 38.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinamax.

Broj: 511-01-152-57533-2011
Zagreb, 10. travnja 2012.

Clanak 2. iz NN 98/21

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama.

Klasa: 011-02/21-01/130
Urbroj: 511-01-152-21-3

Clanak 9. iz NN 89/22

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama.

Klasa: 011-02/22-01/136
Urbroj: 511-01-152-22-4

16|18


mailto:info@thoriumsoftware.eu
mailto:direndulic@gmail.com

ThoriumSoftware d.o.o.

E Mobile: +385 (0) 95 8 70 50 70
o Kontakt: Dario Ilija Renduli¢
' Thorium A+
lzvrsni inZenjeri koriste izvrstan alat! info@thoriumsoftware.eu;
direndulic@gmail.com

PROGRAM STRUCNOG ISPITA

Program stru¢nog ispita za obavljanje poslova provjere ispravnosti i funkcionalnosti izvedenih
stabilnih sustava, uredaja i instalacija za otkrivanje, dojavu i gasenje pozara, otkrivanje i dojavu
prisutnosti zapaljivih plinova i para te sprecavanje Sirenja poZara (u daljnjem tekstu: sustav)
obuhvaca sljedeée predmete:

1. Osnove zakonske regulative, uredaji i instalacije za sprje¢avanje Sirenja pozara
Obuhvaéa poznavanje i primjenu propisa koji se odnose na:

— postupke gradenja sustava,

— vrste sustava i ispitivanja ispravnosti sustava,

— stavljanje na trziste i/ili raspolaganje elemenata sustava,

— odrzavanje i ispitivanje elemenata sustava,

— ovlastenje za obavljanje poslova provjere ispravnosti sustava,

— nacin provjere i oprema potrebna za obavljanje provjere ispravnosti sustava,
— ocjenu ispravnosti i isprave o ispravnosti sustava,

— kaznenu odgovornost,

te poznavanje i primjenu propisa i usvojene tehnicke prakse, kao i principe rada, metode i
postupke ispitivanja funkcionalnosti uredaja i instalacija za sprjeavanje Sirenja pozara.

2. Stabilni sustavi za gasenje vodom, vodenom maglom i vodenom parom
Obuhvaéa poznavanje sljedecih sadrzaja:

— poznavanje propisa i usvojene tehnicke prakse za sustave;

— principe rada elemenata i cjeline sustava;

— opremu i mjerne uredaje za ispitivanje kao i princip njihovog rada;
— metode i postupke za ispitivanje funkcionalnosti tih sustava.

3. Stabilni sustavi za gasenje plinskim sredstvima
Obuhvada poznavanje sljedecih sadrzaja:

— poznavanje propisa i usvojene tehnicke prakse za te sustave:

— principe rada elemenata i cjeline sustava;
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— opremu i mjerne uredaje za ispitivanje kao i princip njihova rada;
— metode i postupke za ispitivanje funkcionalnosti tih sustava.

4. Stabilni sustavi za gasenje pjenom i prahom
Obuhvaca poznavanje sljededih sadrzaja:

— poznavanje propisa i usvojene tehnicke prakse za te sustave;

— principe rada elemenata i cjeline sustava;

— opremu i mjerne uredaje za ispitivanje kao i princip njihovog rada;
— metode i postupke za ispitivanje funkcionalnosti tih sustava.

5. Stabilni sustavi za dojavu pozara i prisutnosti zapaljivih plinova i para
Obuhvaéa poznavanje sljedecih sadrzaja

— poznavanje propisa i usvojene tehnicke prakse za te sustave;
— principe rada elemenata i cjeline sustava;
— opremu i mjerne uredaje za ispitivanje kao i princip njihova rada;

— metode i postupke za ispitivanje funkcionalnosti tih sustava.
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